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INWESTYCJA

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z montazem zeroemisyjnego zrédta ciepta
- pompy ciepta w uzytkowanym budynku OSP w Pustynach

ADRES BUDOWY

Pustyny, dz. 5117

INWESTOR

Gmina Kroscienko Wyzne, ul. Potudniowa 9,
38-422 Kros$cienko Wyzne

BRANZA

Sanitarna

TYTUL RYSUNKU

Zagospodarowanie terenu
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